M10889 — F20XX dockad till EVC 240 (flytande kondensering pa returledningen och radiatorer).

Tillampning

Elpanna med varmepump till befintligt sys-
tem. Ej att rekommendera till golvvarmesys-
tem.

Funktion

F20XX varmer varmesystemet, EVC 240 var-
mer varmvattnet. EVC 240 startar som tillsats
vid behov.

Rumstermostaten (33) ar av typen tva-steg
och stéllbar i steg om 0,1 °C. Steg 1 startar
och stoppar kompressorn i F20XX.

Nar F20XX inte klarar varmebehovet sjalv
frigdr rumstermostatens steg 2 regleringen av
shuntmotorn (19) i EVC 240. Darmed fung-
erar elpannan i EVC 240 som tillsatsvarme.
Rumstemperaturregleringen for tillsatsvarmen
skots med den inbyggda shuntautomatiken i
EVC 240, men maxbegransas av rumstermo-
staten.

OBS! | de fall da systemvolymen i radia-
torkretsen ar under 20 I/kW (varmepumps-
effekt vid 7/45 °C) och/eller radiatorflodet
stryps okontrollerat installeras en UKV-tank
som volym- och flédeshojare.

For mer information se aktuell “Monterings-
och Skotselanvisning” och/eller
"Installatérshandbok”.
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OBS! Detta ar ett principschema.
Verklig anlaggning skall projekteras
enligt gallande normer.
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M10889 — F20XX dockad till EVC 240 (flytande kondensering pa returledningen och radiatorer).

Apparatlista

Pos Bendmning Specifikation Fabrikat RSK nr Anm

VP1 Varmepump FIGHTER 2010/2020/2025/2026 NIBE

15 Utetemperaturgivare NIBE Ingar i EVC 240

19 Shuntmotor NIBE Ingar i EVC 240

29 Relakort NIBE Ingar i F20XX

29" Reldkort NIBE Ingar i EVC 240

30 Plint NIBE Ingar i F20XX

31 Reld Tva-poligt, vaxlande NIBE Art. nr. 418 867

33 Rumstermostat Tva-stegs, brytande SR 152 EVECO 672 73 00

35 Cirkulationspump

44 Avstangningsventil

49 Backventil

52 Sakerhetsventil

63 Smutsfilter NIBE Ingdr i F20XX

76 Avtappningsventil

81 Reglerventil

86 Flexslangar NIBE Ingdr i F20XX

99 Elpanna EVC 240 NIBE
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M10889 — F20XX dockad till EVC 240 (flytande kondensering pa returledningen och radiatorer)

FIGHTER 2010 EVC 240
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M10889 — F20XX dockad till EVC 240 (flytande kondensering pa returledningen och radiatorer).

FIGHTER 2020/F2025 ~ EVC 240
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M10889 — F20XX dockad till EVC 240 (flytande kondensering pa returledningen och radiatorer).

F2026 EVC 240
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